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23272301 漠河市
西林吉

镇
23272301 城市水 第二季度 H23272301

漠河市鑫淼
供水有限公
司

漠河市西林

吉镇12区
有

常规处理（含混凝、

沉淀、过滤、消毒)
深井 次氯酸钠 6 31230 10000 4000

漠河市鑫淼供水有限公司末梢
水（0区中国人民武装警察部队
漠河中队）

2023-5-6 2023-5-6 未检出 27 0.008 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 ＜0.0001 ＜0.002 0.4 0.7 ＜5 ＜0.5 无 无 8.0 ＜0.008 ＜0.006 0.030 ＜0.006 ＜0.0017 29.0 68 343 176.2 2.72 ＜0.02 0.11 

23272302 漠河市
西林吉

镇
23272302 城市水 第二季度 H23272301

漠河市鑫淼
供水有限公
司

漠河市西林

吉镇12区
有

常规处理（含混凝、

沉淀、过滤、消毒)
深井 次氯酸钠 6 31230 10000 4000

漠河市鑫淼供水有限公司末梢

水（漠河市时来运转东北菜）
2023-5-6 2023-5-6 未检出 26 0.008 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 ＜0.0001 ＜0.002 0.4 0.5 ＜5 ＜0.5 无 无 7.8 ＜0.008 ＜0.006 0.026 ＜0.006 ＜0.0017 29.0 68 336 176.2 2.72 ＜0.02 0.10 

23272303 漠河市
西林吉

镇
23272303 城市水 第二季度 H23272301

漠河市鑫淼
供水有限公
司

漠河市西林

吉镇12区
有

常规处理（含混凝、

沉淀、过滤、消毒)
深井 次氯酸钠 6 31230 10000 4000

漠河市鑫淼供水有限公司末梢

水（漠河市英子煎饼店)
2023-5-6 2023-5-6 未检出 25 0.008 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 ＜0.0001 ＜0.002 0.4 ＜0.5 ＜5 ＜0.5 无 无 7.9 ＜0.008 0.008 0.024 ＜0.006 ＜0.0017 29.0 68 335 174.2 2.68 ＜0.02 0.11 

23272304 漠河市
西林吉

镇
23272304 城市水 第二季度 H23272301

漠河市鑫淼
供水有限公
司

漠河市西林

吉镇12区
有

常规处理（含混凝、

沉淀、过滤、消毒)
深井 次氯酸钠 6 31230 10000 4000

漠河市鑫淼供水有限公司末梢

水（漠河市亿利商店）
2023-5-6 2023-5-6 未检出 27 0.008 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 ＜0.0001 ＜0.002 0.5 0.5 ＜5 ＜0.5 无 无 7.8 ＜0.008 ＜0.006 0.022 ＜0.006 ＜0.0017 29.0 68 341 176.2 2.76 ＜0.02 0.10 

23272305 漠河市
西林吉

镇
23272305 城市水 第二季度 H23272301

漠河市鑫淼
供水有限公
司

漠河市西林

吉镇12区
有

常规处理（含混凝、

沉淀、过滤、消毒)
深井 次氯酸钠 6 31230 10000 4000

漠河市海天明珠绿畅二次供水

站
2023-5-6 2023-5-6 未检出 28 0.008 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 ＜0.0001 ＜0.002 0.5 0.5 ＜5 ＜0.5 无 无 7.9 ＜0.008 0.008 0.024 ＜0.006 ＜0.0017 29.0 68 342 176.2 2.76 ＜0.02 0.12 

23272306 漠河市 图强镇 23272303 农村水 第二季度 232723001
图强洁净自

来水公司

漠河市图强
镇奋斗路三
道街东

无 沉淀过滤 深井 不消毒 1 7026 2000 1000 图强镇林业局3号楼 图强镇 23272303 2023-5-7 2023-5-7 未检出 28 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 0.0003 ＜0.002 0.4 0.7 ＜5 ＜0.5 无 无 6.6 ＜0.008 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.0017 17.0 13 243 178.2 1.20 ＜0.02

23272307 漠河市
阿木尔

镇
23272304 农村水 第二季度 232723002

阿木尔林业
局物业公司
水厂

阿木尔镇林

海街
无 沉淀过滤 深井 不消毒 1 6788 3600 1500 阿木尔镇熏酱面馆

阿木尔

镇
23272304 2023-5-7 2023-5-7 未检出 26 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 0.0006 ＜0.002 0.4 0.7 ＜5 ＜0.5 无 无 7.2 ＜0.008 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.0017 17.0 16 365 154.1 0.92 ＜0.02

23272308 漠河市 北极镇 23272305 农村水 第二季度 232723003

漠河市鑫淼
供水有限公
司北极镇分
水厂

漠河市北极

镇老街基
无 未处理 深井 不消毒 2 1947 2000 1000 北极镇薛家客栈 北极镇 23272305 2023-5-6 2023-5-6 未检出 27 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 0.0006 ＜0.002 0.1 18 ＜5 ＜0.5 无 无 6.5 ＜0.008 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.0017 26.0 33 348 168.2 1.04 ＜0.02

23272309 漠河市 古莲镇
232723105

000
农村水 第二季度 232723008

古莲河露天
煤矿热力公
司水厂

漠河市古莲
镇古莲煤矿
热力公司

无 沉淀过滤 深井 不消毒 1 2311 300 200
古莲镇立英精品海鲜蔬菜水果

商店
古莲镇

232723105

000
2023-5-6 2023-5-6 未检出 24 0.005 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 ＜0.0001 ＜0.002 0.4 1.3 ＜5 ＜0.5 无 无 7.1 ＜0.008 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.0017 23.0 15 351 194.2 2.52 ＜0.02

23272310 漠河市 兴安镇 23272306 农村水 第二季度 232723006
兴安镇大河

西村水厂

兴安镇大河

西村
无 未处理 浅井 不消毒 2 370 614 15 大河西村（王磊） 兴安镇 23272306 2023-5-9 2023-5-9 未检出 29 ＜0.001 ＜0.0005 ＜0.004 ＜0.0025 0.0006 ＜0.002 ＜0.1 1.1 ＜5 ＜0.5 无 无 6.6 ＜0.008 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.006 ＜0.0017 15.0 7 83 12.0 0.10 ＜0.02

填表说明
1、样品编号：每个具体采样点用一个编号，共8位数字，行政代码前6位+01～99。
2、采样类型：农村水或城市水。
3、月/季度监测：如按季度监测，则填写第×季度；若按月监测，则填写第×月。
4、供水单位编号：与饮用水监测项目工作中供水单位编码要求相同，如果是同一个工程，则水厂编号继续使用。农村集中式供水工程编号前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码；城市水厂编号为H+县区行政代码前6位，后2位为水厂顺序码。
5、供水单位名称：规范名称，×××水厂或×××农村饮水安全工程，不能只填写地点或只写安全工程。
6、卫生许可情况：填有或无。
7、水处理方式：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒)、沉淀过滤、仅消毒、未处理。
8、水源类型：江河，湖泊，水库，沟塘，溪水，深井，泉水，浅井，其他。

9、消毒方式：不消毒，液氯，漂白粉，高纯二氧化氯（以亚氯酸盐或者以氯酸钠、硫酸和还原剂为原料），臭氧，紫外线，复合二氧化氯（以氯酸盐为原料），一氯胺，次氯酸钠，其它。

10、监测类型(单选)：与饮用水监测项目工作中要求的监测类型一致，农村非饮水安全工程填1，农村饮水安全工程填2，城市市政供水填6，城市自建设施供水填7。
11、供水覆盖人口：单位是“人”，不是“万人”。
12、设计供水能力和实际供水能力：吨/日，不是万吨。
13、具体采样点位：实际采水样的位置，×××宾馆、×××学校、×××饭店、×××家。
14、采样点所在乡镇：农村水填，城市水可以不填。
15、采样乡镇行政区划代码：与饮用水监测项目工作一致，农村水填，城市水可以不填。
16、取样日期和测定日期：采用统一格式，如：2019/5/13。
17、监测结果填报要求与饮用水监测项目要求一致。


